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2. pielikums
Latvijas būvnormatīvam LBN 261-15
„Ēku iekšējā elektroinstalācija”
(Apstiprināts ar Ministru kabineta
[bookmark: 251355]2015. gada ........... noteikumiem Nr. .......)

Minimālie attālumi ekspluatācijas un apkalpošanas ejās

[bookmark: p-142218]1. Ja aizsardzību nodrošina, izmantojot pārvietojamus šķēršļus, ievēro šādus attālumus (pēc tam, kad visas paneļu daļas ir samontētas un aizvērtas):
1.1. minimālais ejas platums starp šķēršļiem vai slēdžu rokturiem vai starp šķēršļiem vai slēdžu rokturiem un sienu – 700 mm;
1.2. minimālais attālums starp grīdu un griestu pārsegumu – 2000 mm.
2. Vietās, kur nav veikti aizsardzības pasākumi, ekspluatācijas un apkalpošanas ejās ievēro šādus attālumus:
2.1. ja neaizsargātas spriegumam pieslēgtās daļas ir izvietotas tikai vienā ejas pusē:
2.1.1. minimālais ejas platums starp sienu un neaizsargāto spriegumam pieslēgto daļu – 1000 mm;
2.1.2. minimālais brīvais laukums vadības rokturu priekšā – 700 mm;
2.2. ja neaizsargātas spriegumam pieslēgtās daļas ir izvietotas abās ejas pusēs:
2.2.1. minimālais ejas platums starp strāvas vadītājiem un spriegumam pieslēgtajām daļām abās pusēs:
2.2.1.1. ekspluatācijas ejās – 1200 mm, ja pirms apkalpošanas darbu uzsākšanas ir ierīkotas aizsargbarjeras, vai 1500 mm, ja barjeras nav ierīkotas;
2.2.1.2. ejās, kas paredzētas tikai apkalpošanai, – 1000 mm. Ja ekspluatācijas eju izmanto arī kā apkalpošanas eju, pirms apkalpošanas darbu uzsākšanas ierīko aizsargbarjeras. Ja aizsargbarjeras nav ierīkotas, minimālajam attālumam jābūt 1500 mm;
2.2.2. minimālais brīvais laukums starp vadības svirām:
2.2.2.1. apkalpošanas ejā – 900 mm;
2.2.2.2. ekspluatācijas ejā – 1100 mm;
2.3. minimālais attālums no grīdas līdz spriegumam pieslēgtām daļām – 2300 mm.
3. Ekspluatācijas un apkalpošanas ejām, kuras ir garākas par 20 metriem, nepieciešama pieeja no abiem to galiem.
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